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Na temelju ¢lanka 55. Zakona o za$titi na radu (,,Narodne novine* br. 71/2014,
118/2014, 154/2014, 94v/2018, 96/2018) ravnatelj Osnovne Skole ,,Antun Nemdcic
Gostovinski“ Koprivnica, Skolska 5, donio je dana 26. travnja 2023. godine ovaj

PLAN EVAKUACIJE I SPASAVANJA
za Podruénu skolu Reka

I. TEMELJNE ODREDBE
Clanak 1.

Ovim Planom evakuacije i spasavanja za Podruénu $kolu Reka, provodeci zakonske propise i
odredbe Zakona o zatiti na radu i Pravilnika o zastiti od pozara, regulira se nacin, organizacija i
osiguranje provodenja evakuacije i spasavanja.

Clanak 2.

Pod evakuacijom u smislu ovog Plana smatra se unaprijed programirani i organizirani nacin
napustanja ugrozenih radnih (i drugih) prostorija i prostora prije nego $to nastupi opasnost za Zivot ili
zdravlje zaposlenika (i drugih osoba), §to je moze izazvati iznenadni dogadaj Ciji je nastup i Stetne
posljedice moguce unaprijed predvidjeti.

Clanak 3.

Pod spaSavanjem u smislu ovog ¢lanka podrazumijeva se tako organizirano provodenje radnji
kojima se osobama zate¢enim u ugroZenim radnim i drugim prostorijama i prostorima, pruza pomo¢ u
napustanju tih prostora, kada uslijed okolnosti nastalih iznenadnim dogadajem sami ne mogu ove
prostorije odnosno prostore napustiti, a da pri tome re dovedu u opasnost svoj Zivot.

II. PROCJENA POSTOJEQEG STANJA 1 UTVRPIVANJE MOGUCIH IZVORA
OPASNOSTI 1 NJIHOVIH STETNIH POSLJEDICA

Clanak 4.

U cilju procjene postojeCeg stanja i utvrdivanja mogucih izvora opasnosti i njihovih Stetnih
posljedica, odnosno izrade plana evakuacije, treba sa strane stru¢nih osoba procijeniti opasnost. Tu
komisiju treba da &ine struénjaci slijedecih zanimanja: struénjak za graditeljstvo, stru¢njak za zastitu
od poZara i stru¢njak za elektrotehniku i strojarstvo.

Clanak 5.

Uzimajuci u obzir postojeéu organizaciju rada, raspored radnika i drugih prostorija i prostora,
kao i raspored strojeva, opreme i drugih materijala u svim ovim prostorijama i prostorima utvrdeni su:

- interni (unutarnji) izvori opasnosti i

- eksterni (vanjski) izvori opasnosti.

Clanak 6.
Pod internim izvorima opasnosti smatraju se:
- pozar,
- eksplozija,

- tehnicka neispravnost objekta, postrojenja i instalacija



Clanak 7.
Pod eksternim izvorima opasnosti podrazumijevaju se sljededi:
- potres,
- poplava,

- olujni i orkanski vjetrovi,
- istjecanje plina,
- razni odroni zemlje.
Clanak 8.

U radnim prostorijama Podruéne $kole Reka mogu se o&ekivati slijede¢i izvori opasnosti:
- pozar,,

- tehniCka neispravnost objekta, postrojenja i instalacija

- potres,

- istjecanje plina,

- olujni i orkanski vjetrovi.

IIL. UTVRDIVANJE UVJETA POTREBNIH ZA SPRECAVANJE ODNOSNO
UBLAZAVANJE STETNIH POSLJEDICA

Clanak 9.

Utvrdujuéi izvore opasnosti, utvrduju se istovremeno i uvjeti za sprjeavanje Stetnih
posljedica, koji se prema usmjerenim aktivnostima dijele na:

- kadrovsku strukturu,

- tehnic¢ku ispravnost sredstava rada i opremljenosti,

- organizacijski plan.

Djelovanjem na svaki od navedenih uvjeta, postize se ukupnost potrebnih aktivnosti koje
dovode do takvih uvjeta u kojima je moguce ostvariti efikasnu evakuaciju i spaSavanje, odnosno
posti¢i zaStitu Zivota ili zdravlja zaposlenika, i korisnika objekta.

Clanak 10.

Pored iznenadnih dogadaja koji se mogu oCekivati kao izvori opasnosti u Podruénoj $koli
Reka ovim planom utvrduje se slijedeée:

- radne prostorije i prostori koji su stvarno ili potencijalno izloZeni djelovanju iznenadnih
dogadaja,

- pomocne lokacije i putevi, putevi, prolazi i prilazi &ijim ¢e se koristenjem zaposlenici i
druge osobe na radu, korisnici i ostali najbrZe evakuirati,

- vremenska razdoblja unutar kojih ée se provoditi praktina vjezba za evakuaciju i
spasavanje,

- sredstva i oprema potrebna za evakuaciju i spadavanje.

Clanak 11.

Djelovanjem iznenadnih dogadaja u smislu ¢lanka 8. ovog Plana, izloZene su sljedece
prostorije i prostori :

- prostor gdje je smjesten plinski bojler.
Clanak 12.
U sluaju potrebne intervencije radi evakuiranja zaposlenika, korisnika i ostalih osoba iz

ugroZenih prostora kod iznenadnih dogadaja, evakuacijom ¢ée rukovoditi radnici osposobljeni za
provodenje evakuacije.



Clanak 13.

U slucaju pozara, eksplozije, potresa, zaposlenici, korisnici i druge osobe ¢e se evakuirati na
slobodni prostor dvorista Skole.

Clanak 14.

Prilikom evakuacije, zaposlenici, korisnici i ostali koristit ¢e se sljedeéim putovima i
prolazima:

- zaposlenici i korisnici koristit ¢e glavnim izlazom iz $kole kroz glavni hodnik na glavni izlaz
(prema dvoristu).

Clanak 15.

Prilikom evakuacije, zaposlenici, korisnici i ostali, kretat ¢e se najkra¢im sigurnim i
slobodnim putovima prema naprijed odredenoj lokaciji.

Clanak 16.

U slucaju tehnicke neispravnosti objekta, postrojenja i instalacija (mogucénost rusenja objekta,
neispravnost na elektroinstalacijama i sl.) ugroZeni zaposlenici evakuirat ¢e se pod rukovodstvom
naprijed navedenih osoba, te naprijed navedenim izlazima i putovima na naprijed odredenu lokaciju.

Clanak 17.

U provodenju evakuacije sudjelovat ¢e osobe osposobljene za provodenje evakuacije, te
zaposlenici, korisnici i druge osobe koje se u tom slu¢aju zateknu u navedenom objektu.

Clanak 18.

Ovisno o nastupu iznenadnog dogadaja, redoslijed djelovanja organizacijskih formacija :
radnji je slijededi:

- u slucaju pozara intervenirat ¢e radnici koji su osposobljeni za to, te Javna Vatrogasna
postrojba Grada, ako se radi o vecoj havariji, ostali zaposlenici, korisnici i druge osobe evakuirat ce se
na za to odreden prostor, onaj tko se od njih ne bude mogao sam evakuirati njemu ¢e pomoci u
evakuaciji osobe koje gase poZar,

- ako se bude raspolagalo sa dovoljnim snagama, paralelno se moZze izvrsiti akcija gaSenja i
evakuacije i spaSavanja zaposlenika, drugih osoba, druga vrijedna oprema, a ako ne onda najprije
evakuirati ljude i vrijednu opremu pa zatim gasiti poZar.
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gostiju i drugih osoba iz ugrozenih prostora, a zatim na izbavljanje opreme.

U slucaju tehnicke neispravnosti objekta, postrojenja i instalacija kao i u sluéaju olujnih i
orkanskih vjetrova, takoder se ne bi nista bitno mijenjalo, tj. ako bi raspolagali sa dovoljno snaga
izvr8ili bi paralelno eventualno gasenje pozara i evakuiranje zaposlenika, korisnika i ostalih, odnosno,
pruzanja prve pomo¢i na licu mjesta i otprema ovih do hitne medicinske pomo¢i ili bolnice.

Clanak 19.

Radi provjere osposobljenosti radnika za uspje$no izvrSavanje Plana evakuacije i spasavanja,
ravnatelj ¢e organizirati najmanje jednom u dvije godine prakti¢nu vjeZbu.



Clanak 20,

Za evakuaciju i spaSavanje ravnatelj osigurava slijedeca sredstva i opremu:
- ljestve,
- sanitetski materijal,
- sredstva za osvjetljenje.
Clanak 21.

Sva sredstva navedena u &lanku 20. koja su potrebna za evakuaciju i pruzanje prve pomo¢i
nalaze se u objektima navedenim u &lanku 11.

IV. PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 22.

Izmjene i dopune ovog Plana obavlja se na nadin i po postupku utvrdenom za njegovo
donosenje.

Clanak 23.

Ovaj Plan donesen je dana 26. travnja 2023. godine, a stupa na snagu danom objavljivanja na
oglasnoj ploéi skole.

KLASA: 241-01/23-01/2
URBROJ: 2137-29-23-2
U Koprivnici, 26.4.2023.
RAVNATELJ :
Darko Socev, prof,
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Plan je objavljen na oglasnoj plo¢i $kole dana 26.04.2023.






